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Коллектив предприятия «ТЕСС-ижиниринг» вы-
ражает глубокую признательность всем специали-

стам, прилагающим большие усилия для поддержки 
на должном уровне и дальнейшего развития отече-
ственного производства, сохранившим силу духа, 

способности и талант. Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное и взаимовыгодное сотрудничество.
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ВНИМАНИЕ!
Перед установкой и включением контроллера Микконт М-180 модель МКТ-4 

внимательно изучите руководство. 
Монтаж электрических цепей должен производиться строго в соответствии с 

электрической схемой подключения. 
Ремонт и настройку контроллера Микконт М-180 модель МКТ-4 могут произ-

водить только работники, имеющие разрешение изготовителя.  
Изготовитель оставляет за собой право без отражения в технической доку-

ментации вносить незначительные изменения в схему и конструкцию, не 
влияющие на работу и технические характеристики изделия. 
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Введение
Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознаком-

ления обслуживающего персонала с устройством, принципом работы, а так 
же порядком монтажа, настройкой, эксплуатацией и техническим обслужива-
нием контроллера температуры трехпозиционного одноканального Микконт 
М-180 модель МКТ-4 для систем автоматического регулирования потребле-
ния тепловой энергии и горячего водоснабжения (далее по тексту – прибор). 
В случае передачи изделия на другое предприятие или в другие подразде-

ления для эксплуатации или ремонта, его РЭ подлежит передаче вместе с 
изделием.
В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, направлен-

ной на повышение его надежности и улучшение технических характеристик, в 
конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные 
в настоящем издании.

Руководство по эксплуатации МиккоНт М-180 Мкт-4 Зао ФиРМа "тЕсс-иНЖиНиРиНГ"

5



1. Назначение изделия
1.1. Прибор – является микропроцессорным, программируемым 

потребителем, изделием и совместно с входными электронными термопре-
образователями (термодатчиками) и исполнительными механизмами (ИМ) 
запорно-регулирующих клапанов (КЗР) предназначен для автоматического 
управления подачей тепла в системы отопления и горячего водоснабжения 
ЦТП, ИТП жилых, общественных и производственных зданий. Типовые схемы 
применения в системах теплоснабжения приведены в приложении А.
Прибор осуществляет управление в контуре регулирования, в зависимости 

от установленного при программировании графика (заводская установка – 
обратка).
1.2. Прибор не имеет никаких механических регулировок, все установки пара-

метров и настройка производятся кнопками на передней панели прибора. 
1.3. Прибор автоматически сохраняет установленные потребителем параме-

тры конфигурации при сбое (пропадании) питания. 
1.4. Прибор управляет регулирующим клапаном по трехпозиционному 

закону регулирования (клапан может находиться в одном из трех состояний – 
«ОТКРЫТЬ», «СТОП», «ЗАКРЫТЬ»).
1.5. Для организации связи с персональным компьютером (ПК) прибор имеет 

порт RS-232. 
1.6. Прибор выполнен в пылебрызгозащищённом исполнении и соответ-

ствуют степени защиты IP54 по ГОСТ 14254-96, по устойчивости к воздействию 
температуры и влажности окружающего воздуха – к группе В4 по ГОСТ 12997-
84 (диапазон температур окружающего воздуха в рабочих условиях от 5 до 50 
0С, влажность до 80% при 35 0С). По устойчивости к воздействию атмосфер-
ного давления прибор относится к группе исполнения Р1 по ГОСТ 12997-84(от 
84 до 106,7 кПа). По устойчивости к механическим воздействиям прибор отно-
сится к группе исполнения L3 по ГОСТ 12997-84. 

Запрещается установка прибора 
во взрывоопасных помещениях. 

1.7. Прибор легко и быстро перенастраивается на одну из следующих функ-
ций регулирования: 

•  регулирование температуры теплоносителя в системе отопления в 
зависимости от температуры наружного воздуха (погодный компенса-
тор) или от температуры теплоносителя в прямом трубопроводе; 

•  регулирование температуры теплоносителя в системе отопления в 
зависимости от температуры в помещении (пофасадное регулирова-
ние); 

•  контроль температуры теплоносителя в обратном трубопроводе 
системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха 
или температуры теплоносителя в прямом трубопроводе; 

•  поддержание температуры горячей воды по заданной температурной 
уставке. 

Во всех режимах регистрируются и сохраняются показания термодатчиков и 
изменения сигналов управления КЗР (архив температур и событий).
1.8. Прибор позволяет:
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• производить автоматическое управление температурным режимом с 
использованием трехпозиционного регулирования;

• производить регулирование температуры в соответствии с отопитель-
ным графиком;

• задавать точки перегиба отопительного графика;
• задавать зону нечувствительности;
• задавать тип выхода (для разных типов исполнительных механизмов); 
• запоминать и хранить в энергонезависимой памяти установленные 
параметры;

• визуально контролировать температуру регулируемого параметра, 
температуру опорного параметра, значение уставки, температуру 
параметра по выбору пользователя;

• подавать сигналы на открытие, закрытие и остановку исполнительного 
механизма.

1.9. Отличительные особенности и преимущества:
• упрощенное программирование отопительного графика (построение по 
двум задаваемым точкам перегиба, определяющим форму графика, с 
ограничением сверху и снизу);

• простота монтажа термодатчиков (монтируются накладным способом, 
без помощи врезки и сварки);

• термодатчики подключаются к контроллеру по однопроводной шине 
по древовидной или лучевой структуре в зависимости от конкретных 
условий объекта;

• возможность коррекции показаний термодатчиков (учет потерь на 
контакт);

• возможность применения радиоканала для связи с удаленным улич-
ным термодатчиком;

• транслирование базовым радио-модулем показаний уличного датчика 
температуры (как следствие возможно применение одного уличного 
датчика для всего многоподъездного дома);

• возможность, локально или удаленно, используя связь по радио-
модему, посредством программы – конфигуратора MKTconfig.exe, 
вводить параметры и управлять положением КЗР.

Применение цифровых методов определения температуры повышает досто-
верность результатов и надежность системы в целом.
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2. Технические характеристики
2.1. Основные технические характеристики прибора приведены в таблице 1.
Таблица 2.1

Наименование характеристики Значение
 Номинальное напряжение питания 220 В/50 Гц одно-

фазная
Допустимые отклонения напряжения питания –15…+10%
Потребляемая мощность не более 3 ВА
Тип входных электронных термопреобразователей DS18В20
Максимальное количество электронных термопреобразовате-
лей 3

Тип интерфейса электронных термопреобразователей сеть 1-Wire
Радиомодуль выносной (для связи с уличным термодатчиком) 
ТЕСС-RF-s 1*

Радиомодуль базовый (для связи с радиомодулем выносным) 
ТЕСС-RF-b 1*

Диапазон контроля  температуры -55÷125ОC

Разрешающая способность 0,5ОC (в диапазоне 
от –10°C до +85°C)

Дискретность задания температуры 1ОС
Время цикла опроса датчиков не более 2 с
Цикл выдачи радиомодулем значения уличной температуры 30 мин.
Управляемый прибором исполнительный запорно-регулирую-
щий механизм

клапан контура ото-
пления или ГВС

Способ управления исполнительным механизмом

симисторный выход 
с опторазвязкой и  
контролем перехо-

да фазы коммутиру-
емого напряжения 

через "0"
Количество силовых каналов (с подключаемыми RC-цепями 
для искрозащиты) 2

Коммутируемое переменное напряжение не более - 250В/50 
Гц 

Коммутируемый переменный ток не более - 3А, 
(cos ϕ > 0,4)

Тип интерфейса связи с ПЭВМ RS-232

Режимы работы прибора автоматический, 
программирование

Глубина архива событий и температур 840 и 1440  
записей **

Сохранность информации при отключении электропитания в течение 10 лет
Габаритные размеры электронного блока 110х95х70 мм
Масса электронного блока не более 1,0 кг
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* - радиомодули – по отдельному заказу 
** В прошивке v.080413 только архив событий (при фиксации события, фиксируются 
и температуры в этот момент)

3. Конструкция прибора

3.1. Прибор изготавливается в пластмассовом коробочном корпусе, пред-
назначенном для утопленного монтажа на вертикальной плоскости щита 
управления электрооборудованием с помощью DIN-рейки. 
3.2. Плата печатного монтажа с элементами схемы крепится к лицевой 

панели корпуса с помощью двух саморезов. Лицевая панель крепится к кор-
пусу с помощью двух защелок. Соединительные жгуты крепятся с помощью 
разъемных соединителей.
3.3. Блок питания встроен внутрь прибора. 
3.4. Габаритные и установочные размеры прибора приведены в прил. Б.
3.5. На лицевой панели прибора, внешний вид которого представлен на рис. 

3-1, расположены цифровой и единичные светодиодные индикаторы, служа-
щие для отображения текущей информации о параметрах и режимах работы 
прибора. 

1

2

Ìèêïðîïðîöåññîðíûé
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ÌÈÊÊÎÍÒ Ì-180 ÌÊÒ-4

Рис. 3-1. Внешний вид контроллера Микконт М-180 модель МКТ-4 

На цифровом индикаторе прибора отображается один из следующих пара-
метров:
- значение текущей регулируемой температуры (ДТ2);
- значение уставки;
- значение температуры «опорного» термодатчика (ДТ1);
- значение температуры термодатчика пользователя (ДТ3). Термодатчик ДТ3 

может быть установлен пользователем в любом требуемом месте - он только 
для информации, в процессе регулирования не участвует. 
Два светодиода LD1 и LD2 предназначены для индикации состояния сило-

вого выхода.
При конфигурации типа выхода «МЭО»:
- LD1 загорается при поступлении команды «Открыть КЗР»;
- LD2 - при поступлении команды «Закрыть КЗР».
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При конфигурации типа выхода «FAR»:
- LD1 и LD2 загораются при поступлении команды «Открыть КЗР»;
- только LD2 – при поступлении команды «Закрыть КЗР».
Здесь же расположены кнопки управления. 
3.6. Для соединения с термопреобразователями, источником сетевого пита-

ния и внешними устройствами прибор оснащен клеммными соединителями. 

Руководство по эксплуатации МиккоНт М-180 Мкт-4 Зао ФиРМа "тЕсс-иНЖиНиРиНГ"

10



4. Работа прибора в составе системы
Прибор можно использовать как в контуре отопления, так и в контуре ГВС.
В контуре отопления прибор можно использовать как для контроля темпера-

туры обратной воды, так и для регулирования температуры отопления. 
Типовые схемы применения прибора приведены в Приложении А.
Параметры графика определяются пользователем, исходя из эксплуатаци-

онных характеристик системы отопления, заданного температурного графика 
теплосети, заданного диапазона изменения температуры ГВС.
 При работе в составе системы прибор по температуре опорного термо-

датчика (а это может быть как температура наружного воздуха (Тнар), так и 
температура теплоносителя в прямом теплопроводе (Тпр.п)), контролирует 
температуру воды в контуре отопления (Тотоп) или контуре ГВС (Тгвс), или 
температуру обратной воды (Тобр).
В зависимости от показаний термодатчиков, прибор формирует сигналы 

управления КЗР для поддержания заданной температуры в контуре регули-
рования.
Пример схемы системы регулирования Тотоп приведен на рис. 4-1.

Т1 

Т3 

T2     ~ 

Визуальный 
контроль 

(по выбору) 

ОТКР/СТОП/ЗАКР 

МИККОНТ М-180
(модель 4)

Рис. 4-1. Пример схемы системы регулирования Тотоп

4.1. Регулирование температуры в контуре отопления
4.1.1. Регулирование по температуре наружного воздуха. 
Регулирование температуры в контуре отопления осуществляется по уставке 

(заданному значению) Туст.отоп. Это значение вычисляется прибором, исходя 
из текущей температуры наружного воздуха по графику Туст.отоп = f(Тнар). 
Параметры графика задаются пользователем при программировании, исходя 
из эксплуатационных характеристик системы отопления, в соответствии с ука-
заниями, изложенными в прил. А1.
Пример графика Туст.отоп = f(Тнар), приведен на рис.4-2.
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Тнар (ДТ1) 

95 

-32 2 

51 

т.1А 

т.1В 

Тнар.тек  

Туст.отоп.тек 
∆- зона 
 нечувствит. 

Рис. 4-2. График Туст.отоп = f(Тнар)

Параметры графика (как и все другие рабочие параметры, заданные при 
программировании) заносятся во встроенную энергонезависимую память и 
сохраняются в ней во время эксплуатации, в том числе и при обесточивании 
прибора.
4.1.2. Регулирование по температуре прямой воды. 
Уставка в контуре отопления может вычисляться не только по температуре 

наружного воздуха, но и по температуре прямой воды (Тпр.п), поступающей в 
систему из теплоцентрали. При этом датчик, предназначенный для контроля 
температуры прямой воды, должен быть подключен к прибору вместо дат-
чика, контролирующего температуру наружного воздуха. Вычисление уставки 
при этом осуществляется по графику Туст.отоп = f(Тпр.п), параметры которого 
также могут быть заданы пользователем при программировании.
4.2. Защита системы от превышения температуры обратной воды
При регулировании температуры в обратном трубопроводе прибор обеспе-

чивает защиту системы от превышения ею заданного значения Тобр.max. Это 
значение является величиной переменной и вычисляется по графику Тобр.
max= f(Тнар) или графику Тобр.max= f(Тпр.п). Параметры графика задаются 
пользователем при программировании, в соответствии с указаниями, изло-
женными в прил. А2.
Пример графика Тобр.max= f(Тнар), приведен на рис.4-3.
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Тнар (ДТ1) 

70 

-32 2 

42 

т.3А 

т.3В 

Тнар.тек  

Тобр.max 
∆ 

Рис. 4-3. График Тобр.max= f(Тнар)

4.3. Регулирование температуры в контуре горячего водоснабжения
Регулирование температуры в контуре горячего водоснабжения (ГВС) 

осуществляется прибором по уставке Туст.гвс. Это значение вычисляется при-
бором, исходя из текущей температуры наружного воздуха по графику Туст.
гвс = f(Тнар) или по температуре прямой воды по графику Туст.гвс = f(Тпр.п). 
Параметры графика задаются пользователем при программировании, исходя 
из эксплуатационных характеристик системы ГВС, в соответствии с указани-
ями, изложенными в прил. А3.
4.4. Формирование сигналов управления КЗР
Прибор, производя постоянный циклический опрос входных датчиков, после 

каждого цикла вычисляет новое текущее значение Tуст в контуре регулиро-
вания и в зависимости от текущей величины контролируемой температуры 
выдается короткий импульс на открытие или закрытие КЗР. 
Управление КЗР производится по трехпозиционному закону регулирования. 

КЗР всегда находится в одном из трех состояний: «ОТКРЫТЬ», «ЗАКРЫТЬ», 
«СТОП». Если же текущее значение контролируемой температуры находится 
в зоне нечувствительности, то импульс управления не формируется и КЗР 
останется в состоянии «СТОП». После этого опять происходит цикл опроса 
датчиков и исходя из текущего значения контролируемой температуры выра-
батывается сигнал управления КЗР. 
Контролируемая величина подводится к уставке импульсами, длительность 

(Тим) которых рассчитывается по формулам:
	 Тим=У(Туст-НЕЧ-Т2)с,	при	Т2	<	Туст	

и,
	 Тим=У(Туст-Т2)с,	при	Т2	>	Туст,	

где: У – коэффициент усиления сигнала рассогласования (настроечный 
параметр);
 НЕЧ - зона нечувствительности контура (настроечный параметр);
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 с – показатель степени определяющий вид характеристики по которой 
текущая температура при регулировании подходит к уставке (настроечный 
параметр);
 Туст и Т2 – значения соответственно уставки и текущей температуры 

в контуре.
Если после расчета Тим будет меньше Тим.min (настроечный параметр ВР1), 

то импульс не выдается, а запоминается и в следующем шаге, если сумма 
будет больше Тим.min, выдается суммарный, если же нет (т.е. сумма опять 
меньше Тим.min), опять суммируется, но не выдается. Тим.min - минимальная 
длительность  управляющего импульса (эту длительность импульса привод 
еще может отрабатывать).
Величина паузы между импульсами (параметр «ВР2») задается при про-

граммировании. 
Параметры настройки можно задавать как с помощью кнопок лицевой панели 

в режиме ввода параметров, так и через ПК с помощью программы конфигу-
ратора (MKT-Config).
Заводские значения параметров КЗР приведены в таблице А2 приложения А. 
Параметром «В» задается тип исполнительного механизма КЗР («0» - типа 

МЭО, «1» - типа FAR). 
Для КЗР типа МЭО управляющие сигналы на открытие или закрытие пода-

ются на КЗР по отдельности через соответствующие клеммы («ОТКР» или 
«ЗАКР»).
Для КЗР типа FAR управляющий сигнал на открытие подается на КЗР через 

клеммы «ОТКР» и «ЗАКР» одновременно. На закрытие – только через клемму 
«ЗАКР».
Примеры подключения ИМ КЗР приведены в приложении Г.
Внимание. При подключении исполнительных устройств 

необходимо следовать нормативно-технической документации 
на данное устройство.

Руководство по эксплуатации МиккоНт М-180 Мкт-4 Зао ФиРМа "тЕсс-иНЖиНиРиНГ"

14



5. Режимы работы контроллера
Прибор имеет два режима:
1) «ВВОД ПАРАМЕТРОВ» – режим установки, с помощью клавиш лицевой 

панели, технических параметров, определяющих общие особенности функ-
ционирования (нажатие и удерживание клавиши « < ┘» в момент включения 
питания контроллера):

 - длительность импульса минимальная (кратковременно появится ВР1, 
затем значение параметра = 0,3÷1,0 сек);
 - длительность паузы между управляющими импульсами (кратковременно 
появится ВР2, затем значение параметра = 1 ÷ 999 сек, шаг изменения 
10 сек, если параметр = 0, значит, паузы нет (пауза равна значению на 
индикаторе умноженному на коэффициент равный 10));
 - У – коэффициент усиления рассогласования (кратковременно появится У, 
затем значение параметра = 0,1÷10,0);
 - С – показатель степени рассогласования (кратковременно появится С, 
затем значение параметра = 0,1÷3,0);
 - зона нечувствительности (кратковременно появится НЕЧ, затем значение 
параметра);
 - координата Т1 точки А (кратковременно появится 1, затем значение 
параметра);
 - координата Т2 точки А (кратковременно появится 2, затем значение 
параметра);
 - координата Т1 точки В (кратковременно появится 3, затем значение 
параметра);
 - координата Т2 точки В (кратковременно появится 4, затем значение 
параметра);
 - тип выхода (кратковременно появится В, затем значение параметра – «0» 
(управление ИМ типа МЭО), «1» (управление ИМ типа FAR));
 - ввод адреса цифрового датчика температуры 2* (2Аd);
 - ввод адреса цифрового датчика температуры 3 (3Аd); 
 - ввод значения смещения показаний цифрового датчика температуры ДТ1 
(кратковременно появится tS1, затем значение параметра от-20 до +20 с 
шагом 1);
 - ввод значения смещения показаний цифрового датчика температуры ДТ2 
(кратковременно появится tS2, затем значение параметра от-20 до +20 с 
шагом 1);
 - ввод значения смещения показаний цифрового датчика температуры ДТ3 
(кратковременно появится tS3, затем значение параметра от-20 до +20 с 
шагом 1);
 - текущее значение секунд – кратковременно Ł01, затем текущее значение;
 - текущее значение минут – кратковременно Ł02, затем текущее значение;
 - текущее значение часов – кратковременно Ł03, затем текущее значение;
 - текущее значение дня недели – кратковременно Ł04, затем текущее 
значение;
 - текущее значение даты – кратковременно Ł05, затем текущее значение;
 - текущее значение месяца – кратковременно Ł06, затем текущее значе-
ние;
 - текущее значение года – кратковременно Ł07, затем текущее значение;
 - сетевой адрес - кратковременно САd, затем текущее значение (1 – по 
умолчанию);
 - скорость связи - кратковременно СС, затем текущее значение (115200).
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* Цифровой датчик температуры ДТ1 имеет отдельный канал связи и во 
вводе адреса нет необходимости – прибор сам находит датчик и определяет 
его адрес.
Переход к следующему параметру -  +  (одновременное нажатие).
Изменение параметра -  или �
Запись нового значения -  + �
Параметры можно вводить и с помощью ПК, используя программу-конфигу-

ратор «MKTconfig» с интуитивно понятным интерфейсом.
Прибор обеспечивает сохранность введенных настроек после отключения 

напряжения питания в течение 10 лет.
Каждый термодатчик имеет уникальный адрес, поэтому адрес каждого тер-

модатчика необходимо ввести в память контроллера (см.п.п.7.8). 
Прибор в комплекте с термодатчиками поставляется с уже введенными 

адресами термодатчиков.
Веденные параметры принимаются после выключения-включения сетевого 

питания прибора. Заводская установка настроечных параметров приведена 
в Приложении В.
2) «РАБОТА» – режим непосредственного управления ИМ и отображения на 

индикаторе текущих значений контролируемых параметров.
При включении питания прибор переходит в режим «РАБОТА», при этом на 

индикацию выводится текущее значение температуры Т2 (горят две точки). 
Если кратковременно нажать клавишу  - появится текущее значение тем-
пературы Т3 (горят три точки), еще раз кратковременно нажать – текущее 
значение уставки (точки не горят), еще раз нажать – текущее значение темпе-
ратуры Т1 (горит одна точка) и так по кругу.
С помощью светодиодного указателя контролируется состояние привода ИМ. 
5.1. Работа термодатчика ДТ1 по радиоканалу
При использовании радиоканала необходимы два радиомодуля – радиомо-

дуль выносной ТЕСС-RF-s и радиомодуль базовый ТЕСС-RF-b. К первому 
подключается термодатчик ДТ1. Второй модуль подключается к разъему тер-
модатчиков прибора.
ТЕСС-RF-s примерно раз в полчаса выдает значение текущей температуры 

наружного воздуха, при этом мигает его с\диод. ТЕСС-RF-b принимает это 
значение (при этом мигнет его с\диод), тут же транслирует по радиоканалу 
дальше и выдает прибору, к которому подсоединен.
Если, к примеру, имеется еще несколько приборов с ТЕСС-RF-b и усло-

вия приема позволяют принимать сигналы или от ТЕСС-RF-s, или от другого 
ТЕСС-RF-b, то каждый из них принимает это значение температуры и также 
транслирует дальше. Таким образом, обеспечивается необходимость только 
в одном ТЕСС-RF-s на несколько приборов. 
Если по какой-либо причине прибор не получил данные о текущей наруж-

ной температуре, то приблизительно в течение двух часов он при расчетах 
использует последнее принятое значение, затем считает, что произошел отказ 
датчика ДТ1 и выдает сообщение об этом на индикатор прибора. 
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Рис. 5-1. Схема подключения радиомодулей и термодатчиков
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6. Меры безопасности
6.1. По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответ-

ствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
6.2. При эксплуатации и техническом обслуживании регулятора необ-

ходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации 
электроустановок потребителей», «Правил охраны труда при эксплуатации 
электроустановок потребителей».
6.3. Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны 

производиться только квалифицированными специалистами имеющим удо-
стоверение на право работы с электроустановками напряжением до 1000 В и 
изучившим настоящее руководство по эксплуатации.
При монтаже и техническом обслуживании следует пользоваться только 

исправным инструментом и оборудованием.
6.4. В приборе используется опасное для жизни напряжение. При установке 

прибора на объекте, а также при устранении неисправностей и техническом 
обслуживании необходимо отключить прибор и подключаемые устройства от 
сети.
6.5. Не допускается попадание влаги на выходные контакты выходного разъ-

ема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование 
прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, 
масел и т. п.
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7. Монтаж прибора на объекте
7.1. Помещение для установки прбора должно быть оборудовано вводом 

сети однофазного переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц и кон-
туром защитного заземления.
7.2. Климатические условия в месте установки прибора должны соответство-

вать требованиям п.п.1.6. настоящего «Руководства по эксплуатации».
7.3. При размещении прибора следует помнить, что на его контактах в период 

эксплуатации присутствует напряжение 220 В 50 Гц, опасное для человече-
ской жизни. Прибор следует устанавливать в специализированных защитных 
ящиках, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специ-
алистам.
7.4. Защитный ящик прибора устанавливается в вертикальном положении, 

на высоте, удобной для работы обслуживающего персонала (на 5 см выше 
уровня глаз). 
7.5. Питание прибора следует производить от сетевого фидера 220 В 50 Гц, 

не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования. 
Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель питания, обеспечи-
вающий отключение прибора от сети, и плавкие предохранители на ток 1,5 А.
Питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора запрещается.
7.6. Подключение к прибору электронных термодатчиков, исполнитель-

ных устройств и промежуточных реле производится с помощью клеммных 
колодок, расположенных под крышкой в нижней части корпуса прибора (см. 
рис.7-1). Колодки состоят из двух частей: непосредственно припаянных к 
плате «ножевых» разъемов и съемных клеммников «под винт» для подсоеди-
нения проводов. Колодки разбиты на группы по 3-4 клеммника. 

 

J1

КЗР

XP4

1 3 4

2--3

N

4 1

L

2 3

N
DB9

RS-232

ДТ -Uп+Uп

XP1

220 VAC

J2

XP3

2
ДТ1 ДТ2,3

1

ОТКР ЗАКР

Рис.7.1. Подключение контроллера (сторона размещения разъемов)

При подсоединении выводов внешних устройств клеммники нужных колодок 
по очереди (чтобы не перепутать разъемы) отсоединяются и вынимаются из 
ниши корпуса. После подключения соответствующих выводов они легко уста-
навливаются на прежнее место в нише прибора.
7.7. Джамперы J1 и J2 предназначены для установки перемычек, подключаю-

щих RC-цепочки к силовым выходам управления КЗР. RC-цепочки необходимо 
подключать при индуктивной нагрузке. При слаботочной нагрузке RC-цепочки 
нужно отключить.
7.8. Перед монтажем термодатчиков, уникальный адрес каждого термодат-

чика необходимо ввести в память прибора, для этого следует:

Руководство по эксплуатации МиккоНт М-180 Мкт-4 Зао ФиРМа "тЕсс-иНЖиНиРиНГ"

19



 -  подсоединить второй термодатчик к клеммной колодке ХР1 (см. рисунок 
7.2);
 -  войти в режим «ВВОД ПАРАМЕТРОВ», нажатием  +  выбрать 
параметр «2Аd»*;
 -  одновременно нажать  и  - адрес второго датчика запишется;
 -  выключить, контроллер, отсоединить второй и подсоединить третий 
датчик, войти в режим «ВВОД ПАРАМЕТРОВ»;
 -  выбрать параметр «3Аd», записать адрес третьего датчика;
 -  выключить контроллер. 

* Цифровой датчик температуры ДТ1 имеет отдельный канал связи и во 
вводе адреса нет необходимости – прибор сам находит датчик и определяет 
его адрес.

 

ДТ1
3

2

ДТ2

4

1

ДТ3

сигнальный ДТ1

ДТ2, ДТ3

ХР1

ДТ1

-Uпит.

+Uпит. ДТ

сигнальный ДТ2, ДТ3

Рис.7-2. Подключение электронных термопреобразователей.

Подключить все прописанные термодатчики.
 (Если на индикаторе будет «1--» или «2--» - это значит, что датчик подсо-

единен неправильно или он неисправен - это действительно только когда 
подсоединен один датчик).
Заводская установка адресов термодатчиков:

 -  ДТ1 – датчик температуры прямой воды;
 -  ДТ2 – датчик температуры обратной воды;
 -  ДТ3 – датчик температуры по выбору пользователя. 

Адрес датчика ДТ2 должен быть введен обязательно. 
Монтаж термодатчиков производитcя накладным способом. Датчики тем-

пературы устанавливаются на расстоянии не менее 1…1,5 м после узла 
смешения, желательно после изгиба трубопровода. Датчик крепится непо-
средственно на поверхности трубопровода D = 15…50 мм с помощью 
металлической или пластиковой ленты (хомута). 
Перед установкой поверхность трубы должна быть тщательно очищена от 

грязи, ржавчины или краски. 
После установки произвести теплоизоляцию места крепления термодатчика.
Если ДТ1наружный, то он крепится на стене отапливаемого здания снаружи 

на северной стороне. Общая линия связи с датчиками выполняется по топо-
логии «шина» или «звезда». 
Линии связи выполняются кабелем типа UTP2. Рекомендуемая раскладка 

проводов:
 -  первая витая пара – сигнал и общий;
 -  вторая витая пара – плюс питания и общий.
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Суммарная длина линии не должна превышать 30 м.
При использовании радиоканала руководствоваться схемой подключения 

радиомодулей и термодатчиков приведенной на рис.5-1. 
7.9. Монтаж исполнительных устройств и иного оборудования, входящего 

в регулирующий комплекс, производится в соответствии с нормативно-тех-
нической документацией на это оборудование. В Приложении Г приведены 
типовые схемы подключения приводов ИМ.
7.10. Силовые и соединительные кабели прокладываются в металлорукавах 

или закрытых коробах, при этом не допускается прокладка в одном металло-
рукаве силовых кабелей и кабелей связи с датчиками температуры. 
7.11. Соединение общих точек схемы прибора с заземленными частями объ-

екта запрещается.
7.12. После выполнения указанных работ прибор готов к использованию по 

назначению. 
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8. Техническое обслуживание

8.1. Техническое обслуживание прибора проводится с целью обеспечения 
нормального функционирования в течение всего срока эксплуатации.
8.2. Работы по техническому обслуживанию включают в себя:
- периодический осмотр;
- удаление пыли и влаги;
- техническое обслуживание исполнительного устройства.
8.3. Периодический осмотр прибора должен проводиться не реже одного 

раза в месяц с целью контроля:
- соблюдения условий эксплуатации;
- отсутствия внешних повреждений;
- надежности механических соединений и электрических подключений;
- работоспособности прибора.
8.4. Техническое обслуживание исполнительных устройств (регулирующих 

клапанов, насосов и пр.) следует проводить в полном соответствии с требова-
ниями эксплуатационной документации на изделия.
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9. Маркировка и упаковка

9.1. Прибор, маркируется в соответствии с требованиями конструкторской 
документации.
9.2. На лицевую панель прибора наносятся:

 -  товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
 -  наименование прибора;
 -  надписи, поясняющие назначение органов управления;

На боковой панели прибора указываются:
 -  заводской порядковый номер прибора;
 -  дата изготовления (месяц, год);
 -  надпись «Изготовлено в РФ».

9.3. Упаковка прибора производится в потребительскую тару, выполненную 
из гофрированного картона.
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10. Транспортирование и хранение
10.1. Приборы в упаковке предприятия-изготовителя могут транспорти-

роваться любым видом транспорта на любые расстояния при воздействии 
климатических факторов внешней среды, соответствующих группе условий 
5 по ГОСТ 15150, при этом транспортирование на самолетах допускается 
только в отапливаемых герметизированных отсеках.
10.2. Ящики с упакованными приборами, прибывшие на склад потребителя, 

должны быть очищены снаружи от пыли и грязи. Чтобы избежать воздействия 
на изделия резких изменений температуры (например, в зимнее время), все 
прибывшие ящики следует выдерживать в помещении не менее 24 ч.
10.3. Ящики, подлежащие вскрытию, осматриваются комиссией, назна-

чаемой начальником склада, которая удостоверяется в целости ящиков. В 
присутствии комиссии ящики вскрываются, проверяется состояние и ком-
плектность приборов.
10.4. Товаросопроводительная и техническая документация должна хра-

ниться вместе с прборами.
10.5. Приборы должны храниться в капитальных помещениях в условиях, 

соответствующих категории 2 по ГОСТ 15150 в течение не более 1 года без 
переконсервации, при этом приборы должны находиться в транспортной таре.
Приборы, извлеченные из транспортной тары, должны храниться на стелла-

жах в отапливаемых помещениях в условиях, соответствующих категории 1 
по ГОСТ 15150 в течение не более 1 года без переконсервации.
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11. Комплектность
№ 
п\п Наименование Кол-во (шт.)

1� Контроллер Микконт М-180 модель МКТ-4 1
2� Электронный датчик температуры DS18B20 с кабелем связи 2 или 3

3� Радиомодуль выносной (для связи с уличным термодатчиком) 
ТЕСС-RF-s 1*

4� Радиомодуль базовый (для связи с радиомодулем выносным) 
ТЕСС-RF-b 1*

5� Электронный носитель с программой – конфигуратором 
МКТconfig 1

6� Контроллер Микконт М-180 Модель МКТ-4. 
Паспорт и Руководство по эксплуатации 1

 *радиомодули – по отдельному заказу
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12. Гарантийные обязательства

12.1. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода прибора в 
эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента изготовления изделия.
12.2. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора техни-

ческим и эксплуатационным характеристикам при выполнении потребителем 
следующих требований:

 -  соблюдение условий эксплуатации, хранения, транспортирования и 
монтажа, указанных в настоящем «Руководстве по эксплуатации»;
 -  обслуживание прибора техническим персоналом, прошедшим подготовку 
для работы с данным изделием;
 -  проведение пуско-наладочных работ на объекте заказчика предпри-
ятием-изготовителем или специализированной организацией, имеющей 
лицензию на выполнение соответствующих работ.

При несоблюдении вышеуказанных требований потребитель лишается 
права на гарантийный ремонт.
12.3. Предприятие-изготовитель в период гарантийного срока имеет право 

осуществлять надзор за правильностью эксплуатации прибора с целью повы-
шения качества и эффективности дальнейшего использования прибора.
12.4. При неисправности прибора или его отказе в течение гарантийного 

срока эксплуатации следует составить соответствующий акт и направить его 
предприятию-изготовителю. По истечении гарантийного срока обслуживание 
изделия производится по отдельному договору.

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

ЗАО Фирма «ТЕСС-инжиниринг»,
РОССИЯ, 428005,г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 85 «б»,

тел./факс (8352) 34-18-61, 34-18-62, 62-73-81, 62-75-98
E-mail: info@tess21.ru
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Приложение А. Типовые схемы применения в системах 
теплоснабжения

Приложение А1. Применение контроллера по регулированию темпера-
туры отопления

 

М-180 
(модель МКТ-4.4) 

Т1 

Т3 

T2     ~  

Визуальный 
контроль 
(по выбору) 

ОТКР/СТОП/ЗАКР

Рисунок А1. Пример применения контроллера в системе отопления
 -  ДТ1 – датчик температуры воды поступающей из теплосети;
 -  ДТ2 – датчик температуры отопления;
 -  ДТ3 – контрольный датчик пользователя.

Таблица А1
Параметр Значение Примечание

Координата Т1 т.А 70

т.А

 т.В 

Т1

70 150

51 

95 
Координата Т2 т.А 51

Координата Т1 т.В 150

Координата Т2 т.В 95

Тип выхода 0 0 – для МЭО
1 – для FAR

Зона нечувствитель-
ности 1
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Смещение ДТ1
                   ДТ2
                   ДТ3

1
1
1

Диапазон
-20 ÷ +20 °

Длительность управ-
ляющего импуль-

са min
0,3 0,3 ÷ 1,0 сек

Длительность паузы 
между управляющи-

ми импульсами
6

(60 сек)
1 ÷ 999*10 сек

(пауза равна значению на индикаторе умно-
женному на коэффициент равный 10)

Коэффициент уси-
ления 1 0,1 ÷ 10,0

Степень 1 0,1 ÷ 3,0

Если в качестве ДТ1 применен датчик температуры наружного воздуха, то 
координаты т.А и т.В вводятся по таблице А1-1.
Таблица А1-1

Параметр Значение Примечание

Координата Т1 т.А -32
 

т.В

Т1 

-32 2 

Координата Т2 т.А 95

Координата Т1 т.В 2

Координата Т2 т.В 51

Смещение ДТ1
                   ДТ2
                   ДТ3

-2
1
1

Диапазон
-20 ÷ +20 °
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Приложение А2. Применение контроллера по ограничению темпера-
туры обратной воды

 

М -180 
(модель МКТ -4.4) 

Т1 

Т2 

T3 
Визуальный 
контроль 
(по выбору) 

 ВКЛ /ОТКЛ  
  (используется  выход «ЗАКР») 

Рисунок А2. Пример применения контроллера в системе отопления 
(ограничение температуры обратной воды)

 -  ДТ1 – датчик температуры воды поступающей из теплосети;
 -  ДТ2 – датчик температуры обратной воды;
 -  ДТ3 – контрольный датчик пользователя.

Таблица А2
Параметр Значение Примечание

Координата Т1 т.А 70

т.А

т.В 

Т1 
42 

70 

Координата Т2 т.А 42

Координата Т1 т.В 150

Координата Т2 т.В 70

Тип выхода 0 
Зона нечувствитель-

ности 1

Смещение ДТ1
                   ДТ2
                   ДТ3

1
1
1

Диапазон
-20 ÷ +20 °
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Длительность управ-
ляющего импуль-

са min
0,3 0,3 ÷ 1,0 сек

Длительность паузы 
между управляющи-

ми импульсами
6

(60 сек)
1 ÷ 999*10 сек

(пауза равна значению на индикаторе умно-
женному на коэффициент равный 10)

Коэффициент уси-
ления 1 0,1 ÷ 10,0

Степень 1 0,1 ÷ 3,0
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 Приложение А3. Применение контроллера по регулированию темпера-
туры ГВС

 
 

М -180 
(модель МКТ- 4.4)

Т1 Т3 

T2     ~ По выбору
 

пользователя
 

ОТКР /СТОП /ЗАКР 

Рисунок А3. Пример применения контроллера в системе ГВС

 -  ДТ1 – контрольный датчик пользователя;
 -  ДТ2 – датчик температуры ГВС;
 -  ДТ3 – контрольный датчик пользователя.

Адреса датчиков ДТ1 и ДТ2 должны быть введены обязательно.

Таблица А3
Параметр Значение Примечание

Координата Т1 т.А -32
  т.А т.В 

Координата Т2 т.А 65

Координата Т1 т.В 2

Координата Т2 т.В 65

Тип выхода 0 0 – для МЭО
1 – для FAR

Зона нечувствитель-
ности 5
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Смещение ДТ1
                   ДТ2
                   ДТ3

1
1
1

Диапазон
-20 ÷ +20 °

Длительность управ-
ляющего импуль-

са min
0,3 0,3 ÷ 1,0 сек

Длительность паузы 
между управляющи-

ми импульсами
6

(60 сек)
1 ÷ 999*10 сек

(пауза равна значению на индикаторе умножен-
ному на коэффициент равный 10)

Коэффициент уси-
ления 1 0,1 ÷ 10,0

Степень 1 0,1 ÷ 3,0
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Приложение Б. Габаритные и установочные размеры

 

95
.0

65.0

60.0110.0

11
5.

0

Рисунок Б1. Габаритные и установочные размеры
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Приложение В. Заводская установка настроечных параме-
тров

Значения системных параметров контроллера, установленные на предпри-
ятии-изготовителе (заводская установка) соответствует его применению по 
ограничению температуры обратной воды.
Адреса термодатчиков:

 -  ДТ1 – датчик температуры воды поступающей из теплосети;
 -  ДТ2 – датчик температуры обратной воды;
 -  ДТ3 – контрольный датчик пользователя.

Таблица В1

Параметр Значение по 
умолчанию Возможные значения

Координата Т1 т.А 70

-55 ÷ 150 (0С)
Координата Т2 т.А 42
Координата Т1 т.В 150
Координата Т2 т.В 70

Тип выхода 0 0 – для МЭО
1 – для FAR

Зона нечувствитель-
ности 1 -55 ÷ 125 (0С)

Смещение ДТ1
                   ДТ2
                   ДТ3

0
0
0

Диапазон
-20 ÷ +20 °

Длительность управ-
ляющего импуль-

са min
0,3 0,3 ÷ 1,0 сек

Длительность паузы 
между управляющи-

ми импульсами
6

(60 сек)
1 ÷ 999*10 сек

(пауза равна значению на индикаторе умножен-
ному на коэффициент равный 10)

Коэффициент уси-
ления 1 0,1 ÷ 10,0

Степень 1 0,1 ÷ 3,0
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Приложение Г. Подключение к контроллеру приводов ИМ
Внимание. При подключении привода ИМ необходимо следовать норма-

тивно-технической документации на данное устройство. При слаботочной 
нагрузке RC-цепочки нужно отключить.
1. Подключение ИМ типа МЭО

М 

ОТКР 

N 

ЗАКР 

Тип выхода = 0

МЭО 

2. Подключение ИМ типа FAR (ROCA)

М  

ОТКР 

N 

ЗАКР 

Тип выхода = 1 
В этом случае для открытия КЗР,
управляющие сигналы подаются 
одновременно на оба выхода 
 

FAR 

3. Подключение ИМ типа ЭМ клапан

ЭМ 

ОТКР 

N 
Тип выхода = 0

 

клапан 
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4. Подключение ИМ типа SA-00x (фирмы Noah)
 

J1 1

7

4

5

J2

3

1

12

32

L

8

2--3
XP4

ОТКР N

46

XP3

ЗАКР
КЗР 220 VAC

N

Тип выхода = 0

220 VAC

клеммная колодка 
привода типа SA-00x
фирмы Noah
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Свидетельство о приемке и продаже

Контроллер Микконт М-180 модель МКТ-4, заводской номер ____________, 
сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ54.НО5562, разрешение Ростехнад-
зора России на применение 
№ РРС00-23804, соответствует техническим условиям ТЕСС 42 1841.040.00 

ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ________________________ 

Штамп ОТК _________________________  Подпись___________________

Дата продажи ________________________

Свидетельство об упаковывании
Контроллер Микконт М-180 модель МКТ-4 упакован согласно требованиям, 

предусмотренным технической документацией.

Дата упаковывания _________________

Упаковывание произвел _____________________         М. П.

Изделие после упаковывания принял ___________________________
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